
ALLARME INCENDIO
PULSANTE MANUALE DI

LA QUOTA ESATTA DI INSTALLAZIONE
DOVRA` ESSERE VERIFICATA
IN CORSO D'OPERA

PORTA USCITA
TAGLIAFUOCO

TUBO IN PLASTICO
NEL MURO

CASSETTA DI DERIVAZIONE

DA PARETE

TUBO IN PLASTICO

PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO

PIANO DI CALPESTIO
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